IPOTESI LINEA TERNA IN ENTRA-ESCI
LINEA AT LINEA AT

s M n s M n
PROVINCIA DI COMUNE DI I A I A
ALESSANDRIA ALESSANDRIA I I
o |
| |
| |

Pl ¢

| |
o |
ey |
| |

IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO
A SERVIZIO DELLA CITTA" DI ALESSANDRIA o 3 | | e J |

| |
7 P2 @ 7 7 P2 @ 7
| |

cT ) COMPASS cT ) COMPASS

CENTRALE DI COGENERAZIONE

PROGETTO PRELIMINARE - -

Kwh MISURA

COMMITTENTE T T T T T T T T
7 DS 7 7 DS 7
e | e |
7 compass | 7 compass |
OGGETTO o | o |
| o | | o |
SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE DELLA DISTRIBUZIONE PRINCIPALE | P2 | | P2 |
| o 7 | o 7
EGEA - Produzioni e Teleriscaldamento S.r.l. s no ! e W]
Qm> Via Vivaro, 2 - 12051 ALBA (CN) L _ L _ ]

' PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO tel. +39 0173.441155
L’ENERGIA DEL TUO TERRITORIO fax +39 0173.441104 132k 132k
hitp: www.egea.it - mail: egea@egea.it Hm:ou . Hw:ou .
35 MVA 35 MVA
10,5kv 10,5kv
54 58
a |11/04/2014 | Emissione Revello Mollo Ay g
—1 _—Ii — _— i
rev | data descrizione preparato verificato ol ol

TURBOGERATOREZ?Z

scala tavola revisione - -
Alg Kﬁ e o e . o o -
: TLR PO8 14 PO1 01 A e ame T T T T T T T e | - - |

GENERATORE 5 GENERATORE 2 GENERATORE 1

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI NATURA RISERVATA E DI ESCLUSIVA PROPRIETA' DI EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO S.r.1. E' FATTO ESPRESSO DIVIETO AL DESTINATARIO DEL PRESENTE

\@ 7 j“‘%‘ozﬁ‘ﬂo““lﬂ“‘moozﬁﬂo J j“‘&zﬁ‘ﬂo““lﬂ“‘mo‘ozﬁ‘ﬂo““g j“‘mo‘o%x/‘ﬂo““lj“‘moozﬁﬂo
Ed

| |
™
DOCUMENTO; DI COPIARE, RISTAMPARE O RIPRODURRE IN ALTRO MODO LE INFORMAZIONI O ANCHE SOLO UNA PARTE DELLE STESSE; DI FORNIRE, RIVELARE, DIVULGARE, ASSEGNARE O METTERE IN QUALSIASI ALTRO MODO A oo S ARRNO E MISURE GENERATORE 3 SCARICATORE ARRIVO E MISURE GENERATORE 2 SCARICATORE ARRVO E MISURE GENERATORE 1 SCARICATORE
il 1 —
DISPOSIZIONE LE INFORMAZIONI O PARTE DELLE STESSE, Al SUOI DIPENDENTI, FATTA ECCEZIONE PER QUELLI CHE RISULTANO PREPOSTI ALLA GESTIONE DEL DOCUMENTO, O A TERZI IL DESTINATARIO DEL PRESENTE DOCUMENTO DOVRA » » 7 36008 £ 36008 7 _—— Y — — — — — LT _—— Y — — — — — L _—— Y — — — — — LT _—— Y — — — — — L _—— — — — — — — LT _—— Y — — — — —
ALTRESI' PRENDERE TUTTE LE RAGIONEVOLI PRECAUZIONI QUALSIASI RIPRODUZIONE, DIVULGAZIONE OD UTILIZZO DELLE INFORMAZION PER SCOPI DIVERS| DA QUELLI PREVISTI IN RELAZIONE ALUA NATURA E ALLA FINALITA' DEL DOCUMENTO, 7 ﬁﬂ 7
NONCHE QUALSIASI ACQUISIZIONE DA PARTE DI PERSONE NON AUTORIZZATE. 7 1 | 180061 7 1 7 7 7 7 T 1 7 » 1 7 7 T » 7 » 1 7 7 T » 7 » 1
7 o | 4 | i | b i | b gt | &
| | | | | | [ @ @ @ @ @ @ a1 _ _ @ | A g | P A g | P ! g | :
| _ | ) | i <, < 5, 5 s 7 5, s 5 L 5, < < | | ~ap | 5 | | ~ap | S | | ~ap | N
Rincalzo 27 27 Rincalzo
| | - ﬂ \d@n | 7 R S I A - Apertira inferfaceio [T sove | e | T Apertura interfaccia T [ e D D H 7 7 | 7 . 7 7 | 7 . 7 7 | 7
i | £ | | H H | Sl Wk | m | ] | S e | | @, | | P
| T | | | 1 L2 Do lE . 1523 W o 152.4 ] N @: : wo | 1525 . 1526 M o 1527 @ ..... . oo L@ . oo L@ R | | | ! 2, [ o 7 7 | X 3 e o 7 7 | ; 3 o o
7 18961 — .|A_v 7 7 7 [ V/ - - - - i . I - - - - - i - V12508 pv-B30A v/ 7 7 7 7 24KV-B30A v/ 24KkV-2000A 24KV-630A V/ [-uc} co i : 24kV-B30A V/ e i ' 24kV-B30A v/ o i : 7 7 7 7 = . 7 7 7 7 = . 7 7 7 7 =
| ) ﬂ | | | o = LTL 1897.4] LTL 18975] = LT 1gor7 = | LT 1gots= | g EREE
1 1 | s | L] s L] o e | T..z@nn B 4 e N N N | | | | L17L | 18or6t | | | | L1 | 18er6t | | | | L1 | 1896t
= 24kv-16kA | DTN N —24kv-16kA | SIN - X . .
7 7 7 w o w - = —baw 51N 7 au\&mz au\oa 7 — 2aw 51N 5 — 20 SN |- — 2aw s | — e SN | 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 | UG1V3/0,1:3 kv i 7 il | T | 10 §<m In T o | | | = | | In wp@ S T | T o [ T | w | |4 ﬁ | |4 w
. C N .o L Lo = = 3 = = 3 = =
3 | | | LA P —ON T3 P — — . - P 18976 P P — — O — — | | | | | | | | | | |
—_—t — — — — — — —_—— — — — — —1 — 7 L : L o 78“& kv w L %J TW L w 0,1:V3 kv 7 L - L L 7 7 UGT:V3/0,1:V3 é 7 7 7 UGT:V3,/0,1:V3 é 7 7 7 UG1:V3/0,1:V3 2
Comando Chiusura parallelo 210 . 210 .o = | + 210 210 L | L 210 C 210 210
U T e . D— — : P— — S P— — P— — QP— — o QP— — P —
 J 7 AP : AP - 7 r\mm WW‘L 7 A A : A 7 ﬁ‘ “‘\ﬁ“‘ “““““ L ﬁ““\.v “‘\ﬁ“‘ “““““ L ﬁ““\.v “‘\ﬁ“‘ “““““
7 10,5:V3 kv o 10,5:V3 kv C 7 7 10,5:V3 kv 10,5:V3 kv 10,573 kV 7 7 7 7 7
- SO T 0% SO 0%
QG—TG 7 0,1:V3 kv 0,1:V3 kv C 7 013 kv 01:Y3 kv 015 K 7 7 7 7 7
59U, 2 . : 7 7 o 7 7 7 7 Comando Chiusura parallelo Comando Chiusura parallelo 7 7 Comando Chiusura parallelo 7 7
Hmzwfozm OWZWI}HOIW L/ L . 7 7 7 .........................................................
O . o
PANNELLO AUSILIARIO PANNELLO DI AVVIAMENTO PANNELLO DI ALIMENTAZIONE PANNELLO DI CONTROLLO 0 TENSIONE GENERATORE (REGOLAZIONE) A - m,zoo%o J 7’ —_—— — 1 — — 7 _ Y — 4 — ‘7 — e e e e e e e e e T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T e e e e e e e e e e e e e e e e e 4! ““““ 7 S 7 “““““ 7 - L 7 7 7 7
] = || ||
| | | | | S R S R R B B R S
] == | | o ‘ | | g . . 2 H P | : H P | 2
A REGOLAZIONE FATTORE DI POTENZA . : o : i ) i _W_ ' i _W_
T - ap - | o B L | | | B H ﬂﬁ%%é oo oo | e ol I - Y |0k osrosame | =L e g O s |
ALIMENTAZIONE DC SISTEMA AVVIAMENTO ALMENTAZIONE AC - ECCITAZIONE 7 7 7 7 : 7 i q‘f : H‘f 7 7 7 7 - : 7 _‘ x(l i Vn=10,5kv 1 7 7 . 7 _‘ x(! o Vn=10,5kV 3F \‘ﬁ 7 7 7 _‘ x(! o Vn=10,5kV 3F \‘ﬁ 7 7
. i | | = : | o | | o | | o |
| I | | | I o o o
SISTEMA DI SICUREZZA 7 C 7 o L L L
\ | | IR | | N o o ——wm]a] o o ——%]a] | o — 8]
Y | | | | . | | | | | |
CONVERTITORE MISURE e - : A/ A V V 7 7 7 o 7 7 7 7 : 7 7 7 K 0 — — — Wm 50N | 46 | - e 7 7 7 K 0 — — — Wm SN | 46 | e 7 7 7 7 K o — — — % 50N | 46 | e 7
ELETTRICHE GENERATORE | 7 o 7 7 7 - 7 | : | 7 | : | | : |
49 oo -
MISURE 7 7 o | 7 7 o 7 | — 7 | — | | —
O ™ | o = L N L [ N L N
CENTRALE SORVEGLIANZA e @ @ 7 7 7 7 o 7 7 7 7 7 : 7 7 7 7 7 7
INCENDIO _ . REGOLAZIONE VALVOLE CARBURANTE Gy — o 7 7 | | | 7 7 7 | | | | |
| I | | | S | | |
Y L S I o -
. o s T T | | | S | o I I
PROTEZIONI GENERATORE 7 7 c Comando Chiusura Int. 152.3
| g S Chuswra 0t 1923 . | | | | |l TETOIE AR A A | . |
50 <€ :
o el D i L | | | | | L . | |
DISTURBO RETE . 7 : 7 7 7 7 7 ‘ 7 7 7
(OPZIONE) : - h L : | 7 | | R Comanda Apertura Int. 152.3 | R LR E AL RLE R REREERE | | | |
REGOLATORE . . 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
TENSIONE Comando Apertura Int. 152.3 7 w w 7 } 7 7
............................................................................................................................................................................................. 7 3 3 7 7 7 7 7
7 S < 7
» » 7 7 m m 7 7 Comando Chiusura Int. 152.3 7 7 7 7 7
Cavo RG7HIR 7 7 o o 7 7 7 ............................................................................. 7 ............................................................................................... 7 7 7 7
(e} (e}
| i 0 0 | | L S g |
7 7 7 7 .......................................... Comando Apertura Int. 152.5 | 7 ....................................................................................................... 7 .......................................................... 7 7
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
TURBOGERATORE 1 T COmONde N SUTa It 2 S
| | | | | | |
| i | e e T — T T —
| | [ - R S _
 scowewro 1 scowewro | 7 |
SCARICATORE ARRIVO E MISURE GENERATORE 1
- — — — = | | o ooooooctemando Apertura It TSR3
| ] | [ 2 | | |
7 ﬂ 7 ﬂ 7 7 7 Cavo RG7HIR
7 = 1 189L.G1 7 = 7
— - | |
| w | u | | i
| | | | i
) — —_— —_— ——
| | g | | B ]
7 UTF v [2 7
Dt N - _
2 .
7 @ 7 7 7 7 PREDISP. PER ALLACCIO 7
7 = 7 7 7 7 7 m%owmzmxmmmmﬂw» 1300kVA) 7
189T.61 1 7 %H\\\\
] — |
7 = | = 7 3 7 7 7 7 7
| | UG1:V3/0,1:V3 kv b | | | | | , | |
e i - I | 3 A b EI YR o8 o8 A -
O.ognjnn.v.o.jf.wc«.o.ﬁ.uo.z.u:.@,.o. 7 7 7 Id Id Id Id 1d m [1d] Id Id Id 1d Id Id m [Id] [Id] [Id] [Id] [Id] [Id] [Id] Id [id] [Id] 7
Y | | | ! |
| | @ : 3 , 3 3 v : : + + : + v , |
QG—TG | \V, \V; \V; Vv \v; \v; \v; \v; \v; \V, \v; \v; \V,
| | | S R (R r 7T 1 1 1 7 [ |
A . . — — —
o TENSIONE GENERATORE L : . SCARICATORE DI QUADRO CUADRO CUADRO QUADRO QUADRO RISERVA RISERVA SCARICATORE DI QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO RIFASAMENTO RISERVA RISERVA PRESENZA GENERALE INTER, GEN. SCARICATORE DI QUADROD QUADRO QADRD QUADRO QWADRO QUADRD QUADROD RISERVA RISERVA RISERVA
_
U T _— - — — — — — — — — — — - — SORATENSIONE — SERWZI EDFICID 2 NCC To NCC T e T uiee T SOVRATENSIONE CALDAA 6 CALDAA 5 CALDAA 4 e 006 AUTONATICO RETE CRDNARIA SE2. PRVIEGATA SORATENSIONE GRUPPO PONPAGGID NGO TELE CALDAA 1 CALDAA 2 CALDAA 3 SERVIZI EDFICI 1 AUK CABIA
PANNELLO AUSILIARIO PANNELLO DI AVVIAMENTO PANNELLO DI ALIMENTAZIONE PANNELLO DI CONTROLLO 0 TENSIONE GENERATORE (REGOLAZIONE) A m,z%xo J : 7 S h SEZ. PRIVLEGIATA SEZ. PRIVILEGIATA L
) [ | | o
A 0 REGOLAZIONE FATTORE DI POTENZA QMU 7 .
ALIMENTAZIONE DC SISTEMA AVVIAMENTO ALIMENTAZIONE AC PC INDUSTRIALE ECCITAZIONE 7
O |
|
SISTEMA DI SICUREZZA 7
GEN. SINCRONO \ 7
Pr= 8,4 VA u'um v v A A v V 7
Yn=10,5 kv i
CONVERTITORE MISURE / 7
ELETTRICHE GENERATORE 7 7
49
MISURE 7
1 T 7
CENTRALE SORVEGLIANZA e @ e 7 7
INCENDIO REGOLAZIONE VALVOLE CARBURANTE
SINCRONIZZATORE O @ o 7
. 50 | 87G 7 7
PROTEZIONI GENERATORE 51 | DIFF 7 |
: CAS | o [ Com Chiusura Int. 152.5 |
PROTEZIONI : ] s U 7 7
DISTURBO RETE . 7
(OPZIONE) . - h _
REGOLATORE
1 .O@anab.»v.w.lcﬁo. ,.j;m ) ;.w.m.u. ......................................................................................
Cavo RG7HIR
Cavo FG7(OR 0,6/1 kv
Cavo FG7(OR 0,6/1 kv
Cavo FG7(OR 0,6/1 kv
Cavo FG7(OR 0,6/1 kv




