: X
“f, ,—"T‘s' Y LAB. H. 0203 i5 Agenzia Reglonale
i per la Protezlone Amblentale

SC 07 - Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est

S8 07.03 - Laboratorio specialistico Sud Est
Laboratorio di VIA DON GASPAROLO 3 - 15100 ALESSANDRIA (AL)

RAPPORTO DI PROVA N. 2016/029425 Emesso il 12/10/2016

N° Campione: 2016/050223

Descrizione: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Committente: ASL AL ex ASL 20-SIAN
VIAVENEZIA 6 - 15100 ALESSANDRIA (AL)

Prelevato da: ASL AL ex ASL 20 - ALESSANDRIA - SIAN
VIAVENEZIA 6 15100 ALESSANDRIA (AL)

Presso: UTENZA DA ACQUEDOTTO
200000137 FONTANA PUBBLICA
FRAZ, VALMADONNA - ALESSANDRIA {AL)

Pervenuto'il: 27109/2016 Verbale/Riferimento: 401 . del: 27/09/2016

Prove iniziate il: 27/09/2016 Terminate il: 10/10/2016

Ii presente Rapporto di prova NON pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratoric.
| isultati iporati sul presente Rapporto di prova sono rappresentativi del solo campione sotioposio a prova.

] ) Arpa Piemonte
Formato layout eodice: U.GA.5025 ROS Codice fiscale/Parlita IVA: 07176380017
VIA PIO VI, 9 - 10135 TORINO
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N°® Campione: 2016/050223

Esame obiettivo: Inodore, insapore

PARAMETRI BIOLOGICI

: anxfz Regh
ptrla Frolealone Amblantele

N° Rapporto di Prova: 2016/028425

METODO/Parametro

UNi EN ISO 9308-1:2014 - (U.RP.M010)
Batteri coliformi a 37 °C
Escherichia coli

UNI EN 1SO 7899-2:2003 - {U.RP.M003)
Enterococchi

UNI EN 150 6222:2001 - (U.RP.M002)
Conteggio delte colonie a 22°C

Valore

[=]

<1

|Incertezza

u.M.

|uFcriooml
UFG/100ml

|urcroomt

|uFciml

Recupero

o NA

N.A.
N.A.

N.A.

NOTA TECNICA
Per la procedura di camplonamento, si rimanda al refativo verbale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' /NON CONFORMITA!

Relativamente alle determinazioni microbiologiche effettuate il campione risulta CONFORME a quanto previsto dail’ALL.1 del D. Lgs.

N.31 del 2/2/2001 e s.m.i.. :

doftesa Lt g PIAGENTIE

* Prova noh accreditata da Accredia

Ogni matedo di prova & identificato da un cogice intemo alfanumerico, riportato dopo la descrizione, quale riferimento al catalogo delfAgenzia
La colonna recupero indica, per ogni parametro, il recupero (%) e se questo sia stato ulilizzato nei calcoli (SIINO),
La leftera E nella colonna del risuliato analilico, se presente, indica un valore espresso in notazione esponenziale, e va inteso come il pradofio del numere fipertato

per 10 elevato alla polenza rappresentata dal numero indicato dopo la E.
N.D.: non determinato
M.A.: non applicabile
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= 4"’:@\ ¥ LAR. 1. 0203
N°® Campione: 2016/050223 CONe Rapporto di Prova: 2016/0294256

~ Esame obiettivo: Inodore, insapore
PARAMETRI CHIMICI

METODO/Parametro o Valore Incertezza |U.M. Recupero
APAT CNR-IRSA METODO 2060 MAN 29/2003 - {U.RP.M559)

* Concentrazione idrogenionica {pH) ’ 7.4 “Junita pH N.A,
Rapporti ISTISAN 07/3tmef.ISS-BEB 027 rev.00 - (U.RP.M091) ‘

*  Ossidabllita come 02 <0,5 ' |mght N.A.
APAT CNR-IRSA METODO 4050 MAN 29/2003 - (U. RP M568) _ : _

*  Nitriti come ione nitrito |« 0,01 ' S mght ’ N.A.
KIT COLORIMETRICO B COLORE (U RP.M051) :

*  Colore ' - : J=8 S e ' ©NLAL
APAT CNR-IRSA Metodo 2110 Man 29/2003 (U RP M259) _ o

*  Torbidita (NTU) ' ' k04 U INTU T iNLA
APAT CNR-IRSA METODO 2030 MAN 2912003 (U RP MSBO)

*  Conduclbilita elettrica specifica a 20°C - 602 o1 N AuSlem L NLA,
APAT CNR-IRSA Metodo 4020 Man 29/2003 - {u. RP M901) o _ ‘
= Cloruri come ione cloruro o 25 ERRPIEE [ Y INLA.
*  Fluoruri come ione fluoruro < 0,1 mgf N.A.
*  Nitrati come ione nitrate ' ' R 1 7 |man S INLA.
* SBolfati come ione solfato - |58 mg/l N.A.
APAT CNR-IRSA METODO 3030 MAN 29/2003 - (U.RP.M300) : h N

*  Azoto ammoniacale come ione ammonio < (0,05 mgfi N.A.
*  Sodio come Na ' B - 23 h : ' - lmgd N.A,

APHA STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER
AND WASTEWATER, 22ND ED. 2012 2340B - (U RP.M850)

*  Durezza : |30 o o PR N.A.
APAT CNR-IRSA METODO 3200 MAN 29/2003 (U RP M576) _
*  Mercurio come Hg < 0,1 " hught ' N.A,

APHA STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER
AND WASTEWATER, 22ND ED. 2012, 3120 B (U RP M848) _ o b . : _
Allurninio come Al <25 ' R R s N.A.

*  Cadmio come Cd <0,5 pg/l N.A.
*  Cromo come Cr ' . : ks o e gt CINLA.
* Ferro come Fe < 50 ugh - INLAL
*  Manganese come Mn o o le s e e gl T T INLAL
*  Nichel come Ni <5 pgi N.A.
* Piombo come Pb ST S DX SRR oo ipeh o U NLAL
* Rame come Cu : 0,007 mg/l N.A.
* Vanadio come V S Sk s e g LA
* . Anfimonio come Sb <0,5 ugll N.A,
*  Arsenico come As S EREREEN s RE R Clugh CINLA.
* Boro come B : <0,1 mail N.A.
*  Selenio come Se ' : : : A 53 R - {ugh ' “INLA.
APAT CNR-IRSA METODO 5080 MAN 29/2003 (U RP., M250) .
* Benzola]pirene : |<o,008 b g/l : N.A,

* Prova non accreditata da Accredia
Ogni metodo di prova & Identificato da un codice interno alfanumerico, ripertato dopo la descrizione, guale Aferimento al catalogo dell'Agenzia
La colonna recupere indica, per ogni parametro, it recupero {%) & se questo sia stato ulilizzato nei calcoli (SINOQ).
La letiera E nella colonna del risultato analitico, se presente, indica un valere espresso in notazione esponenziale, e va inteso come il predotto del numero riportate
per 10 elevalo alfa potenza rappresentata dal numero indicato dopo la E.
N.D.: non determinato

N.A.: non applicabile
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N°® Campione: 2016/050223
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N° Rapporto di Prova: 2016/029425

METODOIParametro
Benzofb}fiuorantene
*  Benzo[g,h,i]perilene
*  Benzofkjfluorantene
-1*  Idrocarburi policiclici aromatici totall (IPA)
* Indeno[1,2,3-cd]pirene
Rappom ISTISAN 07/31 met. ISS. CAC.015 rev. 00 - (U.RP, M855)
Alaclor
Atrazina
*  Clorpirifos
Clorpirifos metile
*  Desetilatrazina
*  Desetilterbutilazina
*  Diazinone
*  Dimetenamide
* Endosulfan alfa
* Endosulfan beta
* Endosulfan solfato

*  Esazinone

* Metalaxil

¥ Metolaclor

*  Molinate

*  Qxadiazon

*  Pendimetalin
*  Pirimicarb

*  Prelilaclor

*  Procimidone

Propanil

*  Simazina

*  Terbumeton

*  Terbutilazina

* Vinclozolin

EPA 5030C:1996 + EPA 8280B:1998 - (U.RP.M&25)
Benzene

* ‘Bromodiclorometano

* - Bromoformio

* ‘cis-1,2-diclorostilene

*  Cloroformio

*  Dibromoclorometano

*  Telraclorgetilene

Tetracloruro di carbonio

*  trans-1,2-dicloroetilene

* Trialometani totali

Tricloroetilene

*  1,i-dicloroetilene

* 1,1, 1-tricloroetanc

* 1,1,1,2-tetracloroetano

*1,1,2-tricloroetano

Valore

< 0,005
< 0,005
< 0,005
< 0,005
< 0,005

<{,02
< 0,02
< 0,02

1< 0,02

< 0,02

1< 6,02

< 0,062

Foje 0,02

< §,02

1< 0,02

< (,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
<0,02
< 0,02
< 0,02

“|< 0,02

< 0,02
<0,02
<0,02

]« 0,02

< 0,02
<.0,02

[£002

< 0,1

1024

1,14
< 0,1
< 0,1

B :0’79

0,61

R

<0,1

<0,1
<01
< 0,1
< (0,1
<0,1

Incertezza

U.M.,

ugfl

“lugh,

ugfl
ug/l
Hg/t

pgit-
Augh

g/l
ug/!
ug/l
pafl
uall

~fpait
yahi

ughl

“fughl

ug/
ugt
paglt

ugh

ugh
pg/l
pofl

Cqwgd

ug/l
pg/l
uall

Juef
ugh

ygll

pg/t

Slugh

g
ug/l
ug/l

Cugh

g/l

Lgf

uehi

ef]l
Hg/l
pgit

Recupero
N.A,
N.A.
N.A.
N.A.
IN.A.

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A,
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

IN.A. -
INAL

N.A.

- JNLA.

N.A.
N.A.
N.A.
N.A,
N.A.
N.A.
N.A,
N.A.
N.A.

A
na

N.A.
A
N.A.

N.A. -
N.A.

INA,

N.A,
NA
N.A.
N.A.
N.A.

CINLAL T

N.A,
N.A.
N.A,

* Prova non accreditata da Atcredia

Cgni metodo di prova & identificato da un codice intemo alfanumerice, ripoato dope la descrizione, quale riferimento al catalogo delfAgenzia

La colonna recupero indica, per ogni parametro, if recupero (%) e se questo sia stalo utitizzato nel calcoli (SYNQ),
La lettéra E nella colonna del risultato analitico, se presente, indica un valore espresso in notazione esponenziale, e va inteso come il prodotto del numero riportato

per 10 elevato alla potenza rappresentata dal numero indicato dopola E.
N.D.: non determinato
N.A.: non appficabile
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1aB. R. 0203

N° Campione: 2016/050223 N° Rapporto di Prova: 2016/029425
METODO/Parametro . Valore _Hncertezza |U.M. Recupero
¥ 1.1.2.2-tetracloroetano ' k01 g N.A, '
* 1,2-dicloroetano : ) <01 ) N o pgfl IN.A,
* 14,2-dicloropropano ' . <0,1 T - ugl N.A.

NOTA TECNICA:
Per la procedura di campionamento, si rimanda al relativo verbale.

DICHIARAZIONE D! CONFORMITA' /NCN CONFORMITA'

Relativamente alle determinazieni chimiche effetfuate il campione risulta CONFORME a quanto previsto dall’ All.1 del DLgs. N.31 del

21212001 e s.m.i..

i RESPONSABILE
DEL LABORATORIO

Il Dirigente Responsab"e?%g%ia/w,_

R

* Prova non accreditata da Accredia
Ogni metedo di prova & identificato da un codice Infemo alfanumerico, riporfato dopo la descrizione, quale riferimento al catalogo dellAgenzia
La colonna recupero indica, per agni paramelro, il recutpero (%) & se queste sia stalo utilizzate nei cafeoli (SIINO).

La lettera E nella colonna del risuitato analitico, se presente, indica un valore espresse in notazione esponenziale, e va inteso come il prodotto del numera riportato

per 10 elevato alla potenza rappresentata dal numero indicato dopo la E.
N.D.: non determinato
N.A.: non applicabile
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